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SERVIGOS DE INSPECAO EM VASOS DE PRESSAO

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade especificar as condi¢cdes exigidas para a
realizagdo de servicos de inspe¢ao em Vasos de Pressdo do Sistema de Distribuicdo de
Gas Natural da SERGAS, localizadas nos municipios de Aracaju, Nossa Senhora do Socor-
ro, Rosario do Catete, Itaporanga e Estancia, no Estado de Sergipe.

2. OBJETO

A realizagao de servicos de inspecao em Vasos de Pressdo do Sistema de Distribuicdo de
Gas Natural da SERGAS, conforme descritos na TABELA 01.

3. DEFINIGOES
3.1 Vasos de pressao

Vasos de pressao sao reservatorios, de diversos tipos, dimensodes e finalidades, nao sujeitos
a chama, que contenham fluidos e sejam projetados para resistir com segurancga a pressbes
internas diferentes da pressédo atmosférica, ou submetidos a pressao externa, cumprindo
assim a fungao basica de armazenamento.

3.2 Odorante para gas natural

Substancia quimica volatil no estado liquido adicionada em taxas definidas para proporcio-
nar odor caracteristico ao gas natural. Na SERGAS utiliza-se o como odorante para gas na-
tural o produto B70/30, que possui a seguinte composi¢ao: TBM (Terc Butil Mercaptana) de
28 a 31% e THT (Tetra Hidro Tiofeno) de 68 a 71%.

3.3 Profissional Habilitado (PH)

Individuo que possui competéncia legal para o exercicio da profissdo de engenheiro nas
atividades referentes a projeto de construgdo, acompanhamento da operagdo e da manu-
tencao, inspecao e supervisao de vasos de pressido, em conformidade com a regulamenta-
¢ao profissional vigente no Pais.

3.4 Ensaios Nao-Destrutivos (END)

Sao técnicas aplicadas no ensaio de produtos semi-acabados ou acabados, para a deteccao
de descontinuidades, sem alteracdo de suas caracteristicas fisicas, quimicas ou de forma
geométrica, além de nao interferir em sua posterior utilizagao.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os servigos devem ser realizados de acordo com o disposto na revisdo mais recente das
Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como Normas por elas referenciadas.

4.1 Da Petrobras
4.1.1 N-253: Projeto de Vasos de Pressao
4.1.2 N-268: Fabricacido de Vasos de Pressao
4.1.3 N-1594: Ensaio Nao-Destrutivo — Ultrassom em solda
4.1.4 N-1596: Ensaio Ndo-Destrutivo — Liquido Penetrante
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4.1.5 N-1597: Ensaio Nao-Destrutivo — Visual

4.1.6 N-2619: Inspegao em Servico de Vaso de Pressao
4.2 Do MTE

4.2.1 NR-13: Caldeiras, Vasos de Pressao, Tubulagdes e Tanques Metalicos.
4.3 Da ABNT

4.3.1 ABNT NBR ISO 9712: Ensaios nao destrutivos — Qualificagao e certificagéo de pes-
soal em END.

4.3.2 ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico — Padronizagao.
4.3.3 ABNT NBR 15158: Limpeza de superficies de aco por produtos quimicos.

4.3.4 ABNT NBR 15239: Tratamento de superficies de aco com ferramentas manuais e
mecanicas.

4.3.5 ABNT NBR 15417: Vasos de Pressao — Inspecao de Seguranca em Servico.

4.3.6 ABNT NBR ISO/IEC 17025: requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de
ensaio e calibragao.

4.3.7 ABNT NBR IEC 60309: Plugues, tomadas e acopladores para uso industrial.
4.4 Da ASME

4.4.1 ASME Section V: Nondestructive Examination.

4.4.2 ASME Section VIII Div. 1: Rules for Construction of Pressure Vessels
4.5 Da API

4.5.1 API RP 572: Inspection of Pressure Vessels

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
5.1 Sao Obrigagées da CONTRATADA Quanto a Execugao dos Servigos:

5.1.1 Mobilizar todos os recursos humanos necessarios a execugao dos servigcos, pro-
vendo os meios de transporte, a alimentagao, extintor de incéndio categoria ABC
6,0 kg e agua potavel gelada com copos descartaveis

5.1.2 Seguir todas as normas de seguranga vigentes, fornecendo e garantindo a correta
utilizagdo dos equipamentos de protegdo individual (EPIs) e protegcdo coletiva
(EPCs) que forem necessarios a realizagdo dos servigos (conforme a Norma Regu-
lamentadora Numero 06 do Ministério do Trabalho, especifica para o assunto).

5.1.3 Manter no local dos servigos, recipientes adequados para a colocagao dos residuos
produzidos, durante a execuc¢do dos trabalhos.

5.1.4 Utilizar, caso necessario, fiagcbes e extensodes elétricas isentas de emendas, além
de plugues que estejam em conformidade com as revisdes mais recentes das nor-
mas ABNT NBR 14136 e ABNT NBR IEC 60309, cujos pares sejam compativeis em
numero de pinos, capacidade de tensao elétrica e capacidade de corrente elétrica.

5.1.5 Realizar, previamente ao inicio dos servigos, inspe¢cao de vazamento de gas natural
aplicando agua e detergente neutro nas conexdes roscadas e flangeadas, além de
verificagao da composigcao da atmosfera com detector de gases tipo explosimetro.

5.1.6 Submeter a superficie a ser inspecionada ao processo de limpeza por acao fisico-
quimica (solvente), segundo a revisdo mais recente da ABNT NBR 15158.
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5.1.7 Tratar com ferramentas manuais as superficies a serem inspecionadas, conforme
estabelecido na revisao mais recente da norma ABNT NBR 15239 (grau minimo
St2).

5.1.8 Realizar os servicos de inspecao de vasos de pressao descritos na TABELA 01.

5.1.9 Fazer o descarte de todo e qualquer residuo proveniente da execug¢ao dos servigos,
em lugar apropriado e seguro. Para os residuos descartados em locais apropriados
para reciclagem, devera ser enviada para a SERGAS evidéncia comprobatéria des-
te descarte.

5.1.10 Elaborar um Relatério de Inspecédo de Seguranca (RIS) para cada vaso de pres-
sdo, devendo conter, no minimo, os seguintes itens (preferencialmente adotar
modelo do Anexo B da norma ABNT NBR 15417):

e |dentificacao do vaso de pressao;

e Categoria do vaso de pressao;

e Fluidos de servico;

e Tipo do vaso de pressao;

e Tipo de inspecao executada;

e Data de inicio e de término da inspec¢ao;

e Descricao das inspecdes, exames e testes executados;

o Registro fotografico das anomalias do exame do vaso de pressao;

¢ Resultado das inspegdes e intervengdes realizadas (relatérios técnicos de inspegéo);
e Recomendagbes e providéncias necessarias;

e Parecer conclusivo quanto a integridade e aptiddo operacional do vaso de pressao
até a préxima inspegao;

e Data prevista para a préxima inspecéo de seguranga;

e Nome legivel, assinatura e numero do registro no conselho profissional do PH e no-
me legivel e assinatura de técnicos que participaram da inspecao.

5.1.11 Para os servigos de calibracdo com emissdo de certificado relativos aos instru-
mentos (mandmetro, pressostato e valvula de seguranga) pertencentes aos vasos
de presséao caracterizados pelos itens 7.3 e 7.4, aplicam-se as seguintes disposi-
coes:

e Fornecer os certificados de calibragao dos Padrées Rastreados a CGCRE/INMETRO
que serao utilizados na realizagdo dos servigos;

e Calibrar os referidos instrumentos em, no minimo, 10 (dez) pontos, sendo 05 no sen-
tido ascendente (carregamento) e 05 no sentido descendente (descarregamento);

¢ Afixar selo nos instrumentos calibrados, sendo este confeccionado em material poli-
mérico resinado ou em adesivo metalico, resistente as intempéries climaticas pelo
periodo minimo de 01 (um) ano;

e Os certificados de calibragao deverao conter, no minimo os seguintes detalhes: iden-
tificacao do laboratério, identificagdo do instrumento; identificagao do padrao, carac-
teristicas ambientais; resultados obtidos (valores indicados, valores de referéncia, er-
ros e incertezas de medigdo); observagbes relevantes e procedimento resumido;
além de numero, data, validade e assinatura do responsavel.
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5.2 Sao obrigagoes da CONTRATADA Quanto ao Fornecimento de Materiais:

Fornecer todos o0s insumos e consumiveis, necessarios a execucao dos servigos de inspe-
¢ao, tais como: detergente neutro, solventes para limpeza, lixas, escovas de aco, penetrante
e revelador (com prazo de validade vigente) para o END liquido penetrante, etc.

5.2.1 Fornecer todos os instrumentos e equipamentos necessarios para a execugao dos
servicos de inspecao, tais como: blocos de referéncia, cabegotes e equipamento de
inspecao por ultrassom, detector de gases tipo explosimetro, padrbes e instrumen-
tos de calibracéo, dentre outros.

5.2.2 Fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) que forem necessa-
rios para a execucao dos servigos (conforme a Norma Regulamentadora Numero
06 do Ministério do Trabalho, especifica para o assunto), tais como: botas, capace-
te com jugular, mascaras contra gases, luvas, aventais, perneiras, capa de chuva,
protetor auricular, 6culos de protecao, protetor solar, etc.

5.2.3 Apresentar toda a documentacédo dos veiculos que serdo utilizados para a execu-
¢ao dos servicos, assim como as habilitagdes dos condutores. Os veiculos deverao
possuir, afixados nas duas laterais, adesivos visiveis e legiveis identificando o no-
me e a logomarca (se houver) da CONTRATADA, os vocabulos “A SERVICO” e o
nome e logomarca da SERGAS. Os veiculos somente estardo liberados para utili-
zacao para a execucdo dos servigos apods a realizacado de vistoria conduzida pela
SERGAS.

5.3 Séao obrigagdes da CONTRATADA Quanto ao Planejamento Dos Servigos:

5.3.1 Elaborar e apresentar um cronograma de execugao dos servigos, antes do inicio
dos mesmos.

5.3.2 Apresentar Plano de Trabalho, em conformidade com o cronograma de execugao
dos servigos, contendo entre outras informacgoes:

e Horarios de trabalho;
¢ Definicao das equipes por frente de servico, com identificagdo nominal do pessoal;
e Providéncias de seguranga a serem adotadas;
e Lista de equipamentos e instrumentos a serem utilizados em cada frente de servigo.
5.3.3 Executar os trabalhos em um prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
5.3.4 Cumprir rigorosamente, o cronograma de execugao dos servigos.

5.3.5 Comunicar a fiscalizagdo da SERGAS, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias,
sobre o inicio de quaisquer atividades que necessitem de liberagdo para acessar
propriedades privadas de clientes da SERGAS, tal como respeitar o periodo de
acesso designado para a realizagao destes servigos.

5.3.6 Identificar a empresa e os executantes dos servigcos, por meio de farda e cracha
que deverdo estar em uso durante a execugdo das atividades.

5.3.7 Preencher devidamente as autorizagdes de servigo das atividades ja executadas e
devolver a fiscalizacdo da SERGAS, imediatamente apds a conclusao de cada ser-
Vigo.

5.3.8 Assumir os prejuizos e responsabilizar-se pelos custos adicionais em decorréncia
de improdutividades provocadas pelos itens de responsabilidade atribuida a CON-
TRATADA no Anexo Q16 — Matriz de Riscos.

5.3.9 Observar as orientagdes dos 6rgdos municipais quanto a organizagdo e ao plane-
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jamento dos servicos em areas urbanas.
5.4 Sao obrigacdes da CONTRATADA Quanto as Legislagdes Trabalhistas:

5.4.1 Apresentar a fiscalizacdo da SERGAS copia dos documentos dos empregados do
contrato, na fungdo correspondente, tais como: comprovante de vinculo empregati-
cio, ficha de registro de empregado, ordem de servigo, atestado de saude ocupaci-
onal, ficha de entrega de EPI, comprovacao de qualificagcao técnica e comprovacgao
de experiéncia minima na fungao, além de comunicar imediatamente a SERGAS
em caso de desligamento, afastamento, mudanca de fungdo ou admissao de funci-
onarios vinculados ao contrato.

5.4.2 Cumprir fielmente as Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e Saude conforme
Anexo Q12.

5.4.3 Comunicar imediatamente a SERGAS, com riqueza de detalhes e mediante formu-
lario especifico, a ocorréncia de qualquer acidente de trabalho, com ou sem lesao
corporal, assim como todas as ocorréncias anormais (incidentes) que apresentem
risco potencial para a Seguranga, Meio Ambiente e Saude.

5.5 Sao Obrigagoes da CONTRATADA Quanto a Comprovacao da Qualificagao Profis-
sional dos Membros da Equipe:

5.5.1 Mobilizar toda a mao-de-obra necessaria para a execug¢ao dos servicos, inclusive o
seguinte profissional, contendo, no minimo, as respectivas qualificacbes técnicas:

¢ Responsavel Técnico — Engenheiro Especialista (Mecanico ou Industrial), com expe-
riéncia minima comprovada de 02 (dois) anos na realizagdo de servigos de inspegao
em vasos de pressao ou, alternativamente, curso de qualificacado técnica-profissional
comprobatério.

¢ Inspetor de Ensaio Nao-Destrutivo de Liquido Penetrante - Qualificagcao pelo Sistema
Nacional de Qualificagao e Certificacdo de Pessoal em END - (SNQC/END) para ve-
rificacdo e dimensionamento de descontinuidade de soldas em aco, Nivel 1 — N1
conforme normas ABENDI NA-001 e DC-001 e experiéncia minima comprovada de
01 (um) ano.

¢ Inspetor de Ensaio Nao-Destrutivo de Ultrassom - Qualificacdo pelo Sistema Nacio-
nal de Qualificagao e Certificagdo de Pessoal em END - (SNQC/END) para verifica-
cao e dimensionamento de descontinuidade de soldas em aco, Nivel 1 — N1 confor-
me normas ABENDI NA-001 e DC-001 e experiéncia minima comprovada de 01 (um)
ano.

5.5.2 Elaborar e apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
obra/servico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
(CREA-SE).

5.5.3 Apresentar atestado ou declaragédo comprobatéria de qualificagéo técnica em servi-
¢os de inspecdo em vasos de pressdo. Deve ser emitido por pessoa juridica de di-
reito publico ou privado, comprovando aptidao para realizagao do servigo proposto.

6. OBRIGAGOES DA SERGAS
6.1 Sao obrigagoes da SERGAS quanto ao Planejamento dos Servigos:
6.1.1 Fornecer a AS (autorizagao de servigo) antes do inicio de cada servigo.

6.1.2 Fazer visita técnica com os interessados, caso solicitado, em quaisquer das esta-
¢oes indicadas na TABELA 01.
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6.2 Sao obrigagoes da SERGAS quanto ao fornecimento de materiais/equipamentos:

6.2.1 Fornecer o prontuario dos equipamentos objetos do contrato.

7. DESCRIGCAO DOS EQUIPAMENTOS
7.1 Equipamentos de médio porte contendo odorante para gas natural
7.1.1 Quantidade: 10 unidades;
7.1.2 Fluido de trabalho: odorante no estado liquido e gas natural pressurizado;
7.1.3 Formato: cilindrico vertical (casco + 02 tampos);
7.1.4 Material de construgdo: aco inoxidavel A-240 TP-316L;
7.1.5 Cdbdigo de projeto: ASME Section VIl Div. 1;
7.1.6 Categoria NR-13: lll;
7.1.7 Altura: variagao entre 1260 mm e 1370 mm;
7.1.8 Didmetro interno do casco: 600 mm;
7.1.9 Volume: variacéo entre 313 L e 346 L;
7.1.10 Suportes: tipo colunas fabricadas em aco carbono;
7.1.11 N&o ha boca de visita, boca de inspeg¢do ou componentes internos;
7.1.12 Bocais no tampo superior: de 03 a 06 unidades, com didametros entre 2" e 2.
7.1.13 Bocais no tampo inferior: de 01 a 02 unidades, com didmetros entre 2" e 1”.
7.2 Equipamentos de pequeno porte contendo odorante para gas natural
7.2.1 Quantidade: 08 unidades;
7.2.2 Fluido de trabalho: odorante no estado liquido e gas natural pressurizado;
7.2.3 Formato: cilindrico vertical (casco + 02 tampos);
7.2.4 Material de construcdo: aco inoxidavel A-312 TP-316L;
7.2.5 Caodigo de projeto: ASME Section VIII Div. 1;
7.2.6 Categoria NR-13: lll;
7.2.7 Altura: variagao entre 680 mm e 703 mm;
7.2.8 Diametro externo do casco: variagcédo entre 168 mm e 219 mm;
7.2.9 Volume: variacéo entre 10 L e 20 L;
7.2.10 Suportes: tipo olhal fabricado em ago carbono;
7.2.11 Nao ha boca de visita, boca de inspe¢cdo ou componentes internos;
7.2.12 Bocais no tampo superior: 01 unidade, com didmetro entre 2" e %”.
7.2.13 Bocais no tampo inferior: 01 unidade, com didmetro entre 2" e 75”".
7.2.14 Bocais no casco: de 00 a 02 unidades, com diametro de V4".
7.3 Equipamento de médio porte contendo ar comprimido
7.3.1 Quantidade: 01 unidade;

7.3.2 Fluido de trabalho: ar comprimido;
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7.3.3 Formato: cilindrico horizontal (casco + 02 tampos);

7.3.4 Material de construcgao: aco carbono ASME SA-414M Gr. E;

7.3.5 Cddigo de projeto: ASME Section VIl Div. 1;

7.3.6 Categoria NR-13: V,

7.3.7 Comprimento: 1400 mm;

7.3.8 Diametro interno do casco: 560 mm:

7.3.9 Volume: 305 L;

7.3.10 Suportes: tipo sela (ber¢o) fabricados em ago carbono ASME SA-414M Gr. D;
7.3.11 N&o ha boca de visita, boca de inspeg¢do ou componentes internos;

7.3.12 Bocais nos tampos: 02 unidades, com diametro de 2.7%".

7.3.13 Bocais no casco: 03 unidades, com diametro entre V4" e 1.V4”.

7.4 Equipamento de pequeno porte contendo ar comprimido
7.4.1 Quantidade: 01 unidade;
7.4.2 Fluido de trabalho: ar comprimido;
7.4.3 Formato: cilindrico horizontal (casco + 02 tampos);
7.4.4 Material de construcdo: aco carbono;
7.4.5 Categoria NR-13: V;
7.4.6 Comprimento: 520 mm;
7.4.7 Didametro externo do casco: 250 mm;
7.4.8 Suportes: tipo sela (bergo) fabricados em ago carbono;
7.4.9 Nao ha boca de visita, boca de inspecdo ou componentes internos;

7.4.10 Bocais no casco: 03 unidades.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO

A validacdo mensal das medicbes estara condicionada a aprovacgao dos servigos pela fisca-
lizagdo da SERGAS, dentro do prazo de 07 (sete) dias apds a entrega das seguintes evi-
déncias:

¢ Relatodrios de Inspecao de Seguranca (RIS) e as respectivas Autorizagdes de Servi-
¢o devidamente preenchidas, de acordo com o cronograma de execuc¢ao dos servi-
GOs;

¢ Boletim de medicao especifico para cada municipio em que os servigos foram reali-
zados, discriminando o precgo unitario dos itens da TABELA 01 que foram contem-
plados no periodo de referéncia, assim como a totalizagao dos valores.

e Folha de pagamento dos empregados da CONTRATADA que estiverem vinculados
ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

¢ Comprovante (s) do pagamento do salario dos empregados da CONTRATADA que
estiverem vinculados ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;
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e Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GRPS), devidamente quitada, com o
preenchimento obrigatério dos dados que identifiquem a SERGAS como tomadora
dos servicos, informando nome e CNPJ da SERGAS, numero, data e valor da Nota
Fiscal ou Fatura referente aos servigcos prestados no més;

e Comprovantes de recolhimento do FGTS (Guia de Recolhimento do FGTS e Infor-
macodes a Previdéncia Social — GFIP), dos empregados que estiverem vinculados
ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

e Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de
Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de negati-
va, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil;

¢ Prova de regularidade de situagao relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
vico (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
mediante apresentagao de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pe-
la Caixa Econémica Federal (CEF);

e Nos casos de subcontratacdes, o CONTRATADO devera apresentar juntamente
com a fatura, todos os documentos supracitados relativos aos subcontratados.

Servigos extraordinarios somente serdo efetuados quando solicitados por escrito e aprova-
dos pela fiscalizagdo da SERGAS, mediante a emissado de AS (Autorizagao de Servico).

9. PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data
de sua assinatura.

O prazo para apresentacao de toda documentacao e para mobilizagao de todos os recursos
materiais e humanos necessarios é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assina-
tura do contrato.

O prazo para execugao dos servigos € de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
emissao da primeira Autorizacao de Servico pela SERGAS.

O prazo para desmobilizagdo de todos os recursos materiais € humanos é de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de encerramento da ultima Autorizacao de Servigco emitida
pela SERGAS.
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TABELA 01
PRECO PRECO
VASO I~)E MUNICIPIO SERVICOS UNITACRIO QUANTI- TOTﬁL
PRESSAO DADE
RS) (R$)
¢ Avaliagao e exame visual externo.
EQUIPAMENTOS DE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 04 bocais.
MEDIO PORTE CON- e END medicdo de espessura no casco e nos 02 02
TENDO ODORANTE ARACAJU tampos. ) o UNIDADES
PARA GAS NATURAL e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais e
NA ETC ATALAIA na 01 solda longitudinal do casco.
e Emissdo de relatério de inspec¢do de segurancga.
¢ Avaliagcao e exame visual externo.
EQUIPAMENTOS DE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 06 bocais.
MEDIO PORTE CON- e END medicdo de espessura no casco e nos 02 03
JENDOODORANTE | SOCORRO | tampos N
ultrassom nas 02 soldas circunferenciais e
NA ERP DIS na 01 solda longitudinal do casco.
« Emissao de relatério de inspecéo de seguranca.
EQUIPAMENTOS DE e Avaliagdo e exame visual externo.
PEQUENO PORTE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 03 bocais.
CONTENDO ODO- SOCORRO ¢ END medigédo de espessura no casco e nos 02 01
RANTE PARA GAS tampos. UNIDADES
NATURAL NA ERP e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais.
DIS o Emissao de relatério de inspe¢éo de seguranga.
¢ Avaliagcao e exame visual externo.
EQUIPAMENTOS DE « END liquido penetrante nas soldas dos 04 bocais.
MEDIO PORTE CON- e END medicdo de espessura no casco e nos 02
TENDO ODORANTE CARMOPOLIS tampos 01
PARA GAS NATURAL POS. UNIDADE
NA ETC CARMOPO- e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais e
LIS na 01 solda longitudinal do casco.
o Emissao de relatério de inspe¢do de seguranga.
¢ Avaliagcao e exame visual externo.
EQUIPAMENTOS DE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 02 bocais.
PEQUENO PORTE e END medigédo de espessura no casco e nos 02
RANTE PARA GAG | CARMOPOLIS | tampos. - . UNIDADE
NATURAL NA ETO o ENI_I) u~Itrassom nas 02 spldas qrcunferenmals.
CARMOPOLIS o Emissao de relatério de inspegéo de seguranga.
EQUIPAMENTOS DE ¢ Avaliagao e exame visual externo.
PEQUENO PORTE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 02 bocais.
CONTENDO ODO- e END medigéo de espessura no casco e nos 02 01
RANTE PARA GAS | |TAPORANGA 1 4 pos. ¢ P UNIDADE
NATURAL NA ETC « END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais.
DE [TAPORANGA e Emissao de relatério de inspegdo de seguranga.
¢ Avaliacdo e exame visual externo.
EQUIPAMENTOS DE « END liquido penetrante nas soldas dos 04 bocais.
MEDIO PORTE CON- e END medigédo de espessura no casco e nos 02
TENDOIODORANTE ESTANCIA tampos 01
PARA GAS NATURAL ) UNIDADE
NA ETC AGUAS e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais e
CLARAS na 01 solda longitudinal do casco.
o Emissao de relatério de inspe¢céo de seguranga.
¢ Avaliacdo e exame visual externo.
EQUIPAMENTOS DE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 06 bocais.
MEDIO PORTE CON- . e END medicdo de espessura no casco e nos 02 03
TENDO ODORANTE ESTANCIA tampos. UNIDADES

PARA GAS NATURAL
NA ETC ESTANCIA

e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais e
na 01 solda longitudinal do casco.

o Emissao de relatério de inspecéo de seguranga.
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EQUIPAMENTOS DE ¢ Avaliagao e exame visual externo.
PEQUENO PORTE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 03 bocais.
CONTENDO ODO- ESTANCIA e END medigéo de espessura no casco e nos 02 01
RANTE PARA GAS tampos. UNIDADE
NATURAL NA ETC ¢ END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais.
ESTANCIA « Emissao de relatério de inspecéo de seguranga.
EQUIPAMENTOS DE ¢ Avaliagao e exame visual externo.
PEQUENO PORTE ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 02 bocais.
CONTENDO ODO- ARACAJU e END medigédo de espessura no casco e nos 02 04
RANTE PARA GAS tampos. UNIDADES
NATURAL NA SEDE ¢ END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais.
DA SERGAS « Emissao de relatério de inspegéo de seguranga.
¢ Avaliacado e Exame visual externo.
e Desmontagem, inspegéo, calibragdo e reinstala-
¢do de mandmetro, pressostato e de valvula de
EQUIPAMENTOS DE seguranca (com emiss&o de certificado).
MEEL%Z%EESS_N' ARACAJU ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 05 bocais. 01
PRIMIDO NA SEDE » END medicdo de espessura no casco e nos 02 UNIDADE
DA SERGAS tampos.
e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais e
na 01 solda longitudinal do casco.
« Emissao de relatério de inspecéo de seguranca.
¢ Avaliacado e Exame visual externo.
e Desmontagem, inspegéo, calibragdo e reinstala-
EQUIPAMENTOS DE ¢ao de mandémetro, pressostato e de valvula de
PEQUENO PORTE seguranga (com emissao de certificado). 01
CONTENDO AR ARACAJU ¢ END liquido penetrante nas soldas dos 03 bocais. UNIDADE
COMPRIMIDO NA e END medicdo de espessura no casco e nos 02
SEDE DA SERGAS tampos.
e END ultrassom nas 02 soldas circunferenciais.
o Emissao de relatério de inspe¢éo de seguranga.

VALOR TOTAL (R$):
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10. FOTOS ILUSTRATIVAS DAS ESTAGOES
10.1 EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE CONT. ODORANTE NA ETC ATALAIA

10.2 EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE CONT. ODORANTE NA ERP DIS
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10.3 EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE CONT. ODORANTE NA ERP DIS
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10.5 EQUIPAMENTOS DE PEQ. PORTE CONT. ODORANTE NA ETC CARMOPOLIS
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10.7 EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE CONT. ODORANTE ETC AGUAS CLARAS
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10.9 EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE CONT. ODORANTE NA ETC ESTANCIA
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10.11 EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE CONT. AR COMPR. NA SEDE SERGAS

10.12 EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE CONT. AR COMPR. NA SEDE SERGAS

S sERGAS




